	1.
	IMPIANTI ELETTRICI
	

	n.
	Descrizione
	Periodicità

	a.
	Quadri Elettrici
	

	
	Controllo generale (lettura strumenti e controllo spie luminose)

Verifica di funzionalità interruttori differenziali

Messa fuori servizio del quadro, pulizia e serraggio morsetti, controllo di funzionamento di interruttori, sezionatori, circuiti ausiliari, parti meccaniche ed apparecchiature varie.
	1 mese

6 mesi 

12 mesi

	b.
	Rete di Distribuzione
	

	
	Pulizia, verifica consistenza e fissaggio cavedi, passerelle, ecc

Verifica carico sulle linee ed eventuale riequilibratura dei carichi

Verifica del collegamento alla rete di terra di tutte le prese, e della idoneità delle spine
	12 mesi

6 mesi

6 mesi

	c.
	Impianto di illuminazione Ordinaria
	

	
	Controllo stato dei corpi illuminanti, cambio lampade, ecc
	1 mese

	d.
	Impianto di illuminazione di Sicurezza
	

	
	Controllo generale e con scarica completa
	6 mesi

	e.
	Gruppo di Continuità (UPS)
	

	
	Controllo generale e scarica completa *
	6 mesi

	f.
	Rete di TERRA
	

	
	Ispezione e verifica dello stato dei conduttori di protezione o equipotenziali, sia principali che secondari;
	12 mesi

	
	Verifica a campione del collegamento tra conduttore e morsetto di terra
	12 mesi


*Nota : comprende attività di minuta pulizia e manutenzione; sono escluse la sostituzione delle batterie e la riparazione di guasti ai componenti elettronici interni.

	3.
	IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO  e di SPEGNIMENTO
	

	n.
	Descrizione
	Periodicità

	a.
	Impianti Elettronici di Rivelazione e Segnalazione*
	

	
	Verifica stato di funzionamento delle centrali
	2 mesi 

	
	Verifica alimentazione e batterie
	4 mesi

	
	Verifica sensoristica di rivelazione
	4 mesi

	
	Prova a campione pulsanti di allarme manuali
	4 mesi

	
	Prova segnalatori ottico / acustivi
	4 mesi

	
	Prova segnalazione AND di scarica
	4 mesi

	
	
	

	b.
	Impianti di spegnimento

Bombole Gas Argonite / FM200 / NAF S III)
	

	
	Verifica di tutte le bombole e controllo dello stato di carica delle stesse
	4 mesi

	
	Verifica dell’anello di distribuzione e della rete di mandata del Gas estinguente
	4 mesi

	
	Verifica dello stato elettrovalvole e prova a secco
	4 mesi

	
	Verifica componentistica generale del sistema
	4 mesi


NOTE

* Le attività al punto a) comprendono la sostituzione dei componenti che alla verifica

si rivelassero guasti, o la loro ritaratura.

** Per le attività al punto b) sono escluse la revisione ed il collaudo delle bombole.

	4.
	IMPIANTO ANTINTRUSIONE e TV-CC
	

	n.
	Descrizione
	Periodicità

	a.
	Impianto Anti-Intrusione
	

	
	Verifica stato di funzionamento delle centrali
	2 mesi 

	
	Verifica alimentazione e batterie
	6 mesi

	
	Verifica sensoristica di rivelazione
	6 mesi

	
	Pulizia collegamenti batterie e morsettiere
	6 mesi

	
	Controllo segnalatori ottico / acustici
	6 mesi

	
	Prova di funzionamento allarmi a distanza (combinatore telef.)
	6 mesi

	
	Simulazioni di intrusione o effrazione
	6 mesi

	
	Prove di inserimento chiavi elettroniche, combinazioni, programmi giornalieri o settimanali
	6 mesi

	
	Dimostrazione efficenza impianto
	12 mesi

	
	Eventuali Istruzioni al personale
	12 mesi

	
	
	

	b.
	Impianti di Videoregistrazione TV-CC
	

	
	Verifica e pulizia obbiettivi telecamere 
	6 mesi

	
	Taratura e messa a fuoco telecamere
	12 mesi

	
	Controllo sistema di videoregistrazione
	2 mesi

	
	Eventuali Istruzioni al personale
	12 mesi

	
	
	


